
浄化槽をお使いの方へ
大きな地震・浸水がおこったら

つぎのチェック１～４で浄化槽が使えるか確かめて下さい

確認できなかったり,チェックに該当することがあったら保守点検業者に連絡して下さい

つぎの注意を守り，安全に留意して下さい
■ 確認する際には必ずゴム手袋などを着けて下さい(感電防止・衛生対策)
■ 危険を伴う場合は無理に確認せずに保守点検業者に連絡して下さい

チェック１. 漏電

□ 漏電ブレーカが作動している

チェック２. 浄化槽のブロワ
    津波・水害の場合
□ コンセントボックス、ブロワが水没した形跡がある

□ コンセントに差さっているのに動いていない

該当した項目があれば,ブロワのコンセントを抜き,保守点検業者に連絡して下さい

このほかポンプ用のコンセントなど
がある場合もあります

連絡先

 〔保守点検業者と連絡が取れない場合〕
    指定検査機関名         　　電話　×××× －×× －××××
    市町村浄化槽担当　　　　   電話　×××× －×× －××××

  保守点検業者名　　　　 電話　×××× －×× －××××

（震度6弱以上） (床下浸水以上)

汚水の漏れ・消毒の確認(チェック３と４)ができるまでは浄化槽は使用できません 

コンセントボックス

ブロワ

空空気気配配管管

作動していたら電気保安協会か保守点検業者に連絡して下さい
このまま電気を使うと感電や火災発生の恐れがあります

このような場所は危険 !このような場所は危険 !

□ 空気配管が外れたり,壊れている

□ 電源ケーブルが切れている
□ 作動音がいつもよりウルサイ

差 動


